
Maksimalt 15 NC-100
pr. C-net. 



Tilslutningsdiagram for D-net
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Der laves 2 lus: 

fra A på CH1 til A på CH2
og

fra B på CH1 til B på CH2
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Max. 4 NRC-2000 pr. NC-100 (max 3 NRC-2000 pr. UNC-500)
(Max. 8 med 8RC licens pr. NC-100 (systemer uden special access level))

NB!

Der anvendes et skærmet snoet par 
mellem terminalerne.

Skærmen tilsluttes kun i den ene 
ende.

Mellem terminal 1 og 2 tilsluttes 
skærmen kun på terminal 1.

Mellem terminal 2 og 3 tilsluttes 
skærmen kun på terminal 2.

o.s.v.

 



NRC-2000 tilslutningsdiagram
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NRC 4

RS485 bussen føres til D-net på NC-100. 
Der kan maksimalt tilsluttes 4 stk. NRC-2000 pr. NC-100 (max. 3 NRC-2000 pr. UNC-500.) 
(Der kan tilsluttes 8 med 8RC licens pr. NC-100 (systemer uden special access level))
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